
lOMUS DoMus Bypass
AFSTELLING RESTHARDHEID

Voor installatie van de DOMUS met de bypassmodule met
ingebouwde resthardheidsregeling, vindt u hieronder de

J| instructies voor het eventueel afstellen van de resthardheld.
De bypass wordt aangeleverd met de regeling op 0°f.

Afstelling van de resthardheidiPlaats de bypassmodule in SERVICE stand!
(In bypass stand kan de hardheid NIET geregeld worden en
wordt het binnenwerk beschadigd!)

1. Verwijder de bevestlglngsschroef van de bypassknop

2. Verwijder de contraschrcef die zlch In de bypass as bevindt
3. Regel nu de resthardheld

4. Vljs eerst de contraschrcef terug cm de Instelling te blokkeren

5. Vljs daarna de bevestlglngsschroef in de bypassknop
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